Søknad om utslepp frå hus og hytter - vegleiing til utfylling av søknadsskjema
1. Ansvarleg søkjar
Her skal naudsynte opplysningar for at kommunen skal kunne kontakte firma/person som søkjer om utsleppsløyve. Ansvarleg søkjar er normalt den som prosjekterar og leverar anlegget, og gjennom serviceavtale har eit ansvar for anleggets drift og vedlikehald. 

2. Eigar / Tiltakshavar

Tiltakshavar er den/dei som eig anlegget. Dersom sameige mellom fleire, skal komplett liste over eigarar og underskriven avtale på kostnadsfordeling og ansvarsfordeling på drift (dersom ikkje serviceavtale) leggast ved søknaden. 
3. Søknaden gjeld 
Gjeld søknaden nytt utslepp eller rehabilitering/utbetring av utslepp? Du må oppgje type bygg, samt antall bygg i dei ulike kategoriane. Dersom vassklosett skal installerast eller er installert, må dette oppgis. Overgang frå gråvassutslepp til svartvassutslepp er alltid søknadspliktig.

4. Eigedom/byggestad 
Bygget/byggas gards- og bruksnummer, og adresse. Gards- og bruksnummer kan du få ved å henvende deg til kommunen. 

Du må sjekke med kommunen om utføring av planlagde avløpsanlegg er i samsvar med kommunen sine planer etter plan- og bygningslova. Er utføringa ikkje er i samsvar med kommunens planer, må du søkje dispensasjon (må føreligge særlege grunnar).

Dersom anlegget er planlagd inn på naboeigedom/berører naboeigedom skal det føreligge skriftleg avtale på dette.
5. Utsleppsstad 
Går avløpsvatnet til innsjø, bekk/elv med heilårsvassføring, elvemunning, stadeigne masser osv. 

Du skal oppgi namn på lokalitet og kartkoordinater. Kartkoordinater finn du på eit økonomisk kart/plankart i målestokk (1:5000), eller større, fra Statens kartverk, eller du kan kontakte teknisk etat i kommunen. Lenke til Statens Kartverk
Avløpsanleggets plassering og utslippsstad skal teiknast mest mogeleg nøyaktig på kartet (sjå 7e). 

På same kart skal eiendomsgrenser og eventuell vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold etc.) vere innteikna. 

Gjeld søknaden utslepp til vatn, må du oppgje meter under lågaste vasstand for utslepp. (Minst 2m) 

Utsleppets forventa storleik skal oppgis i antal personekvivalenter (pe), som eit mål på mengd organisk materiale i avløpsvatnet. Ein kan finne pe på fleire måtar, men hovudregelen er: 

· Utslepp fra hus og hytter med innlagt vatn og vassklosett: 1 person = 1 pe 

· Uslepp fra hytter med innlagt vatn, men utan vassklosett: 1 person = 0,3 pe 

· Utslepp fra hytter utan innlagt vatn og vassklosett: 1 person = 0,1 pe. 

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på korleis du bereknar forventede utslepp. 

For bustadhus med innlagt vatn og vassklosett skal ein rekne minst 5 pe pr bustad.

For fritidsbustad som vert nytta meir enn 90 døgn i året, eller meir enn 30 døgn samanhengande, må anlegget dimensjonerast som for bustadhus
Døme 1: 
3 hytter med innlagt vatn og vassklosett og 10 sengeplasser i kvar hytte1): 3 * 1 pe/person * 10 sengeplasser = 30 pe. 

Døme 2: 
 Ei hytte med innlagt vatn, men utan vasklosett, 10 sengeplasser1): 0,3 pe/person * 10 personer = 3 pe. 

1) Når ein skal berekne antal pe for ei hytte skal ein ta utgangspunkt i maksimalt antal personar som kan bruke hytta på same tid, sjølv om det er sjeldan alle sengeplassar er opptatt.
6. Reinsegrad 
Tokke kommune ligg i nedslagsfelt til følsomt område.

Type reinseanlegg ei velgjer skal vere tilpassa utsleppskrava. Lenke: korleis velgje avløps-løysing
Dokumentasjon på at brukarinetersser og fare for overgjødsling er vurdert skal alltid leggast ved søknad (sjå 7h). Vanlege brukarinteresser er:

· Brønnar i området (skal teiknast inn på situasjonskart, sjå 7e)

· Badeplassar/friluftsliv

· Sårbare og/eller næringsfattige vatn/omgjevnader

Dersom det er brukerinteresser involvert skal du velgje ei reinseløysing som tilfredstillar dei strengaste reinsekrava.

Anleggets dimensjonerte storleik oppgis i antal pe. Dette skal stå i anleggsleverandørens dokumentasjon. Val av type anlegg/dimensjonering bør gjerast ut frå eit perspektiv på 20 år (vanleg levetid på avløpsløysingar). 

7. Vedlegg til søknaden 
Søknaden er ikkje fullstendig før alle naudsynte vedlegg føreligg. Under finner du ei liste over naudsynte vedlegg med forklaring. Dersom det ikkje er relevant for saka kryssar du for det, andre vedlegg skal nummererast.

a. Søknad om ansvarsrett, pbl §§ 93 b og 98.
Ansvarleg søkjar er ansvarleg for at søknaden er fullstendig, jf pbl § 93 b. 

Nøytra fagkunnig (person/firma) som har bistått med val av reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad. Alle ansvarsområder skal dekkast – dersom prosjekterande og utførande er ulike firma/personar skal søknad om ansvarsrett føreligge frå alle involverte med presisering av kva ansvarsområde dei søkjer for.

Lenke: søknad om ansvarsrett
b. Dispensasjon frå §§ 12-8 til 12-9 eller relevant dokumentasjon 
Søkjer ein dispensasjon frå reinsekrav skal dette grunngis. For dispensasjonsøknader gjeld ikkje kommunen si sakshandsamingstid på 6 veker. 

c. Dokumentasjon av reinsegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg 
Dokumentasjonen skal vere utført av fagkunnig. Vedlegg skal innehalde beskriving av anlegget (type/modell/leverandør/dimensjonering osv.) og korleis det skal drivast. 

· Skal du installere ferdigprodusert minreinseanlegg skal det vere testa i høve til eN12566-3. Sjekk at reinsegrad angitt på CE-merket til minirenseanlegget tilfredstiller reinsekravet for ditt utslipp (følsomt område). 

· For alle andre reinseanlegg skal det dokumenterast at anerkjent dimensjonering og utforming er nytta.

d. Kopi av serviceavtale. 

Det er ein stor fordel at fagkunninge personar etterser og tek vedlikehald av avløpsanlegget, og rapporterar direkte til kommunen dersom det skulle oppstå problem. Service skal skje minst ein gang årleg. Alle typer anlegg må driftast og krev vedlikehald. 

Dersom det er søkt om minireinseanlegg skal serviceavtale vedligge.

e. Plassering av avløpsanlegg, utsleppstad, brønner i området, eigedomsgrenser og vegadkomst (for slamtømming, vedlikehald osv) på kart i målestokk 1:1000 eller større. 
Lenke til Statens Kartverk
Teikn inn mest mogeleg nøyaktig. Det same situasjonskartet skal framvisast ved nabovarsling.

f. Liste over eigedomar tilknytt avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse 
Liste over alle eigarar og bygg som skal tilknyttast anlegget med gnr/bnr (og envt festenr).

Skal du kople deg på eksisterande anlegg må liste over alle bygg som alt er tilknytt vedligge.

g. Liste over alle eigarar og skriftleg avtale kostnads- og vedlikehaldsansvar.
Dersom de er fleire om å etablere eit reinseanlegg. 

Skal du kople deg på eksisterande anlegg må liste over alle bygg som alt er tilknytt vedligge. 

h. Oversikt over berørte interesser (drikkevassforsyning, rekreasjon, næringsverksemd o.l.). Beskriv tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø. 
Brukarinteresser knytt til utseppstaden vil ha konsekvens for plassering og utforming av reinseanlegg eller utsleppspunkt. Vedlegg skal innehalde vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utsleppet (til dømes drikkevatn, bading, fiske, turløyper etc.), og utsleppstaden si plassering i høve til brukarinteresser. Det er nyttig å kontakte ein fagkunnig for ei nøytral vurdering. 

i. Oversikt over kven som er varsla 
Naboar, gjenbuarar (dei over vegen) og andre berørte skal varslast jf pbl § 94.

Desse skal anten krysse for at dei har mottatt varsel, eller kvittering på at rekomandert varsel er sendt leggast ved. Dersom det ikkje er kryssa for samtykke til tiltak skal søknad ikkje sendtast inn før frist for å kome med merknader har gått ut (2 veker).

Skjema for nabovarsling
j. Eventuelle mottatte klager/protester 
Dersom det kjem inn klager/merknader til saka skal desse leggast ved søknaden.
8. Eventuelle merknader (ikkje obligatorisk) 
Eventuelle merknader du meiner kan vere viktig for kommunen i høve til sakshandsaming av søknaden. 

9. Underskrift og erklæring 
Ansvarlig eigar og ansvarleg søkjar skal undertegne søknaden. Ved å underskrive innestår dei for at det er gitt korrekte og fullstendige opplysningar,  at eigar forplikter seg til å følgje de gitte bestemmingar, herunder det som gjeld drift og vedlikehald dersom det ikkje føreligg serviceavtale.    

